
ЗАО "Белая Дача Инжиниринг"   Абонент  ЗАО "Белая Дача Инжиниринг"               

Адрес      г. Котельники, М. О.   Питающий центр  ПС-2; ПС-69; ПС-776         

Ведомственная принадлежность Фидер  № 101,106,107,115,125,126,135,209       

ТП  №                         Все                       
    министерство,  комитет  и  др.

1) 0-1 4048 1700 0,420 0,922 4391

2) 1-2 4123 1800 0,437 0,916 4499

3) 2-3 3895 1850 0,475 0,903 4312

4) 3-4 4005 2006 0,501 0,894 4479

5) 4-5 3745 1612 0,430 0,919 4077

6) 5-6 3585 1748 0,488 0,899 3988

7) 6-7 3663 1669 0,456 0,910 4025

8) 7-8 3582 1714 0,478 0,902 3971

9) 8-9 4127 2054 0,498 0,895 4610

10) 9-10 5039 2465 0,489 0,898 5610

11) 10-11 6071 2452 0,404 0,927 6548

12) 11-12 5421 2954 0,545 0,878 6174

13) 12-13 5822 2785 0,478 0,902 6454

14) 13-14 5272 2756 0,523 0,886 5949

15) 14-15 5825 2802 0,481 0,901 6464

16) 15-16 6444 2787 0,432 0,918 7021

17) 16-17 6495 2356 0,363 0,940 6909

18) 17-18 5974 2554 0,428 0,919 6497

19) 18-19 5791 2823 0,487 0,899 6443

20) 19-20 6058 2757 0,455 0,910 6656

21) 20-21 6540 3041 0,465 0,907 7213

22) 21-22 6196 1941 0,313 0,954 6493

23) 22-23 4372 1990 0,455 0,910 4803

24) 23-24 4127 1700 0,412 0,925 4463

Сут. расх 120219 54316

активной, 

кВт·ч

реактивной, 

кВар·ч

активной, 

кВт·ч

реактивной, 

кВар·ч
полная, кВа

с 0 до 8ч. 30645 14099 3831 1762 4218 0,908

с 8 до 16 ч. 44021 21055 5503 2632 6104 0,902

с 16 до 24 ч. 45553 19162 5694 2395 6185 0,921

с 0 до 24 ч. 120219 54316 5009 2263 5502 0,910

0,763

Главный инженер-электрик:                                            Курбатов Н.Ю.

Генеральный директор:                                                  Градусов Д.Г.

Средне-

взвеш. коэф. 

мощн.

ПРОТОКОЛ (суммарный)

Вычисление нагрузок и косинуса «фи» за 18 июня 2014 года

по предприятию в целом

I. Результаты вычислений

ЧАС

Суммарный расход 

Тангенс 

"фи"
Косинус "фи"

Полная 

мощность, 

кВа

Мощность 

включения 

компенси-

рующих 

устройств, 

кВар

активный, кВт·ч

Кзаполнения=

ЧАСЫ

Потребление эл. эн. Средняя нагрузка



Абонент  ЗАО "Белая Дача Инжиниринг"               



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

М
о

щ
н

о
с
т
ь

, 
к
В

т
 

Часы 

Суточный график электрических нагрузок 

Полная мощность 


